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Anschluss an Monoblocks

Hallenband wird neu nur noch über die Lüftung
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A
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VORPROJEKT
VORABZUG

Legende Quotierung

Rohre

50 mm

100 mm
120 mm

Dämmstärke in mm bei v > 0.03 W/mK bis Lambda < 0.05 W/mK

dT
dT
dT

Steinwollplatten +
Alu / Draht

65 kg/m³

80 kg/m³
120 kg/m³

brandschutztechnische Dämmungen:
Kanäle

60 mm
60 mm
70 mm
100 mm

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
120 kg/m³

Steinwollplatten +
Alu / Draht

80 kg/m³

80 kg/m³
80 kg/m³

ArD = ab roher Decke
AfD = ab fertig Decke
AGD = ab Gipsdecke
ArB = an roh Boden
AfB = ab fertig Boden

UKK = Unter - Kante Kanal
OKK = Obere - Kante Kanal
UKD = Unter - Kante Decke
OKD = Obere - Kante Decke
A = Achse

EK = Einstellklappe
MK = Motorklappe
BSK = Brandschutzklappe
RSK = Rückschlagklappe

Die Höhenbemassung gilt immer ab der rohen Decke, bzw. bei Deckendämmungen ab UK Dämmung.

Brandschutz Küchen

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Abkürzungen:

Brandschutz Raumlüftung

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Die VKF-Zertifikate aller verwendeten Produkte muss jeder Zeit vorgewiesen werden
können.

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
140 kg/m³

< 5 K
5 - 10 K
> 15 K

thermische Dämmungen:

AUL Aussenluft
ZUL Zuluft
ABL Abluft
FOL Fortluft

Legende Bezeichnungen und Grundlagen

Kanäle

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

30 mm
60 mm
100 mm

Bezeichnungen:

Rohre

40 mm

80 mm
120 mm

SD = Schalldämpfer
KVR = Konstant - Volumenstromregler
VVR = Variabler Volumenstromregler
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A
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C

D

E

F

G

H

VORPROJEKT
VORABZUG

Legende Quotierung

Rohre

50 mm

100 mm
120 mm

Dämmstärke in mm bei v > 0.03 W/mK bis Lambda < 0.05 W/mK

dT
dT
dT

Steinwollplatten +
Alu / Draht

65 kg/m³

80 kg/m³
120 kg/m³

brandschutztechnische Dämmungen:
Kanäle

60 mm
60 mm
70 mm
100 mm

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
120 kg/m³

Steinwollplatten +
Alu / Draht

80 kg/m³

80 kg/m³
80 kg/m³

ArD = ab roher Decke
AfD = ab fertig Decke
AGD = ab Gipsdecke
ArB = an roh Boden
AfB = ab fertig Boden

UKK = Unter - Kante Kanal
OKK = Obere - Kante Kanal
UKD = Unter - Kante Decke
OKD = Obere - Kante Decke
A = Achse

EK = Einstellklappe
MK = Motorklappe
BSK = Brandschutzklappe
RSK = Rückschlagklappe

Die Höhenbemassung gilt immer ab der rohen Decke, bzw. bei Deckendämmungen ab UK Dämmung.

Brandschutz Küchen

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Abkürzungen:

Brandschutz Raumlüftung

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Die VKF-Zertifikate aller verwendeten Produkte muss jeder Zeit vorgewiesen werden
können.

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
140 kg/m³

< 5 K
5 - 10 K
> 15 K

thermische Dämmungen:

AUL Aussenluft
ZUL Zuluft
ABL Abluft
FOL Fortluft

Legende Bezeichnungen und Grundlagen

Kanäle

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

30 mm
60 mm
100 mm

Bezeichnungen:

Rohre

40 mm

80 mm
120 mm

SD = Schalldämpfer
KVR = Konstant - Volumenstromregler
VVR = Variabler Volumenstromregler
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Legende Quotierung

Rohre

50 mm

100 mm
120 mm

Dämmstärke in mm bei v > 0.03 W/mK bis Lambda < 0.05 W/mK

dT
dT
dT

Steinwollplatten +
Alu / Draht

65 kg/m³

80 kg/m³
120 kg/m³

brandschutztechnische Dämmungen:
Kanäle

60 mm
60 mm
70 mm
100 mm

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
120 kg/m³

Steinwollplatten +
Alu / Draht

80 kg/m³

80 kg/m³
80 kg/m³

ArD = ab roher Decke
AfD = ab fertig Decke
AGD = ab Gipsdecke
ArB = an roh Boden
AfB = ab fertig Boden

UKK = Unter - Kante Kanal
OKK = Obere - Kante Kanal
UKD = Unter - Kante Decke
OKD = Obere - Kante Decke
A = Achse

EK = Einstellklappe
MK = Motorklappe
BSK = Brandschutzklappe
RSK = Rückschlagklappe

Die Höhenbemassung gilt immer ab der rohen Decke, bzw. bei Deckendämmungen ab UK Dämmung.

Brandschutz Küchen

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Abkürzungen:

Brandschutz Raumlüftung

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Die VKF-Zertifikate aller verwendeten Produkte muss jeder Zeit vorgewiesen werden
können.

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
140 kg/m³

< 5 K
5 - 10 K
> 15 K

thermische Dämmungen:

AUL Aussenluft
ZUL Zuluft
ABL Abluft
FOL Fortluft

Legende Bezeichnungen und Grundlagen

Kanäle

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

30 mm
60 mm
100 mm

Bezeichnungen:

Rohre

40 mm

80 mm
120 mm

SD = Schalldämpfer
KVR = Konstant - Volumenstromregler
VVR = Variabler Volumenstromregler

E
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A A
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A
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C

D

E

F

G

H

VORPROJEKT
VORABZUG

Legende Quotierung

Rohre

50 mm

100 mm
120 mm

Dämmstärke in mm bei v > 0.03 W/mK bis Lambda < 0.05 W/mK

dT
dT
dT

Steinwollplatten +
Alu / Draht

65 kg/m³

80 kg/m³
120 kg/m³

brandschutztechnische Dämmungen:
Kanäle

60 mm
60 mm
70 mm
100 mm

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
120 kg/m³

Steinwollplatten +
Alu / Draht

80 kg/m³

80 kg/m³
80 kg/m³

ArD = ab roher Decke
AfD = ab fertig Decke
AGD = ab Gipsdecke
ArB = an roh Boden
AfB = ab fertig Boden

UKK = Unter - Kante Kanal
OKK = Obere - Kante Kanal
UKD = Unter - Kante Decke
OKD = Obere - Kante Decke
A = Achse

EK = Einstellklappe
MK = Motorklappe
BSK = Brandschutzklappe
RSK = Rückschlagklappe

Die Höhenbemassung gilt immer ab der rohen Decke, bzw. bei Deckendämmungen ab UK Dämmung.

Brandschutz Küchen

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Abkürzungen:

Brandschutz Raumlüftung

EI30 nbb
EI30 nbb
EI60 nbb
EI90 nbb

Die VKF-Zertifikate aller verwendeten Produkte muss jeder Zeit vorgewiesen werden
können.

Steinwollplatten +
Alu / Draht

120 kg/m³
80 kg/m³

120 kg/m³
140 kg/m³

< 5 K
5 - 10 K
> 15 K

thermische Dämmungen:

AUL Aussenluft
ZUL Zuluft
ABL Abluft
FOL Fortluft

Legende Bezeichnungen und Grundlagen

Kanäle

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

30 mm
60 mm
100 mm

Bezeichnungen:

Rohre

40 mm

80 mm
120 mm

SD = Schalldämpfer
KVR = Konstant - Volumenstromregler
VVR = Variabler Volumenstromregler
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Brandmeldeanlage Bedienstelle
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Rauch- und Wärmeabzug
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6.0 Feuerwehr
Hauptzugang Feuerwehr

Zugang SPA-Z
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